
電磁流量計 購入仕様書 

１ 調達の名称 

  日野川工業用水道事業電磁流量計購入 

 

２ 調達の内容 

  本調達は、日野川工業用水道事業で使用する電磁式水道メーター（検定付）および 

超過流量積算計、無線通信機能付表示器を購入するものである。 

 

３ 納入場所 

  米子市八幡１６５ 鳥取県企業局西部事務所 

 

４ 納入期限 

  令和７年１２月２４日（水） 

 

５ 機器仕様 

  機器仕様は以下のとおり。参考姿図も参照のこと。 

（１）電磁式水道メーター 

  品 名：電磁式水道メーター（検定付） 

  参  考  型  式：ＳＵ ５０－ＫＣ（φ５０） 

ＳＵ ７５－ＫＣ（φ７５） 

ＳＵ１５０－ＫＣ（φ１５０） 

（愛知時計電機株式会社） 

  電 源：リチウム電池（本体内蔵） 

  出 力 信 号：専用電文出力（発信機参考型式 ＭＸ３５） 

超過流量積算計と接続し、これを正常に動作させること。 

  ケ ー ス 材 質：ステンレス 

  フ ラ ン ジ 規 格：フランジ挟み込み方式 

  防 水 構 造：水中形 ＪＩＳ Ｃ ０９２０（ＩＰ６８） 

  本 体 表 示 部：本体には瞬時流量等を表示する機能を備えること。 

 

（２）超過流量積算計 

  品 名：超過流量積算計（工業用水用） 

  参  考  型  式：ＴＺ６００ 

（愛知時計電機株式会社） 

  電 源：内蔵リチウム電池タイプ 

  入 力 信 号：専用電文（ＳＳフォーマット電文） 

  出 力 信 号：総積算出力（パルス信号）オープンドレイン出力 

           超過積算出力（パルス信号）オープンドレイン出力 

  超過流量演算方式：標準方式（一般の超過流量演算方式） 

 

 



（３）無線通信機能付表示器 

  品 名：無線通信機能付表示器（水道メーター用） 

  参  考  型  式：ＱＡ８Ｄ－ＮＢ 

（愛知時計電機株式会社） 

  入力パルス仕様：パルス単位（１ｍ3／Ｐ） 

  表 示 仕 様：表示単位ｍ3、表示７桁、小数点無し 

  電 源：内蔵リチウム電池（３Ⅴ） 

 

６ 調達数量 

  ５に示す機器仕様の電磁式水道メーター等を以下のとおり納品すること。 

（１）電磁式水道メーター 

ア 口径： φ５０・付属ケーブル１０ｍ（１台） 

イ 口径： φ７５・付属ケーブル１０ｍ（７台） 

ウ 口径： φ７５・付属ケーブル３０ｍ（２台） 

   エ 口径：φ１５０・付属ケーブル１０ｍ（１台） 

（２）超過流量積算計（１１台） 

（３）無線通信機能付表示器（２２台） 

   ※通信費については入札対象外 

 

７ 調達の範囲 

  ５、６に示す電磁式水道メーター等を３の納入場所に納品すること。 

また、納品前に発注者が示す設定を行うほか、変更及び調整が必要な場合は発注者に

協力すること。 

 

８ 提出書類 

  以下の書類を必要部数提出すること。なお、納入仕様書については事前に発注者又は

その代理職員（以下「発注者等」という）に提出し、承諾を得ること。 

  納入仕様書   ２部 

  工場試験成績書 ２部 

  取扱説明書   ２部 

 

９ 既存部分等への処置 

  運送及び搬入に伴い、既存部分を汚損又は損傷した場合は、速やかに発注者等へ 

 報告するとともに、既成にならい補修すること。 

 

10 完了報告及び検収 

  受注者は、本調達の納入及び試験調整が完了した時は、速やかに納品書（納入写真 

を添付）を提出し、発注者等の検収を受けるものとする。 

 

11 品質保証期間 

  保証期間は、物品の所有権移転の日から起算して１年間とする。ただし、保証書等 

で１年を超える定めのある場合はその期間による。 



12 追完請求権 

（１）発注者は、物品の引渡し後、当該物品が仕様書又は双方協議の内容に適合しないも

のであるときは、受注者に対して相当な期間を定めて発注者の指示した方法により無

償で補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。 

（２）（１）の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対し

て代金の減額を請求することができる。 

（３）（１）及び（２）の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の

解除を妨げるものではない。 

 


