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賀祥発電所（鳥取県西伯郡南部町下中谷）

事 業 名

図　　名

位　　置

縮　　尺

図　　番

鳥　取　県　企　業　局

－単　　位

令和　７　年度施工

敷地配置図　付近見取図

Ｂ
柱

Ａ
柱

（立坑）

賀祥発電所
水車発電機細密分解点検業務委託

1:850

全　10　葉中のうち 1

敷地配置図　１:850

敷地配置図　１:850賀祥発電所

西伯郡南部町下中谷
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事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位 mm

機械器具装置図(平面図)

賀祥発電所

水車発電機細密分解点検業務委託

1:100

全　10　葉中の内　2

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

入口弁

発電機

水車

調速機

【特記事項】

・図中の　　で示す機器を業務対象とする。

西伯郡南部町下中谷
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事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位 mm

賀祥発電所

水車発電機細密分解点検業務委託

1:100

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

S=1:100

全　10　葉中の内　3

機械器具装置図(断面図)

EL.83.32

入口弁側ケーシングドレン管

水車

入口弁

発電機

1100

水車

【特記事項】

・図中の　　で示す機器を業務対象とする。

西伯郡南部町下中谷



事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

Ｏリング

Ｇ２５

ＳＵＳライナ

（ＳＵＳ３０４）

　
　

　

ＥＬ．８２．６５０

４
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５
５

ｔ 6

φ 8 5 0
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5
0

５
１

９
０

8
5

１６－Ｍ１６

０８

ｔ 9

下部吸出し管

丸ゴム　φ５

ｔ 9 . 5

φ 5 3 9 . 8

吸出し管給気調整弁

（手動ボール弁）

吸出し管給気弁

（電動ボール弁）
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２－吸出し管給気管
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形　　　式
水車最大出力
流　　　量
有　効　落　差
回　転　速　度
最大無拘束速度
回　転　方　向

横軸単輪単流渦巻フランシス水車
２８１ｋＷ

０．９ｍ ／ｓ３
～ ２１．９ｍ３３．７ｍ３７．５ｍ～

９００ｍｉｎ

発電機から見て時計方向

－１

１８６０ｍｉｎ－１

水車仕様

員 数

１ 台 分

　台分
製作

番
号 品　　　　　　名 材　質 仕　　　　様 子図面番号 区分

３５４

１ ３４

１ ３３

１ ３２

１ ３１

１ ３０

１６ ２９

１６ ２８

１６ ２７

６ ２６

１

６

２５

２４

３２ ２３

１６ ２２

１６ ２１

１ ２０

１ １９

１ １８

１ １７

１ １６

１ １５

１６ １４

１６ １３

１ １２

１６ １１

１６ １０

１６ ０９

１ ０８

１ ０７

１ ０６

１ ０５

１ ０４

１ ０３

１ ０２

１ ０１

ランナギャッププラグ ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

（吸出し管側）

（発電機側）

ランナ

ランナキー

ランナコーン

ＳＣＳ６

Ｓ４５Ｃ

ＳＵＳ４０３

ケーシング・スピードリング

水車カバー（吸出し管側） ＳＳ４００
水車カバー（発電機側）

上部吸出し管

調整短管

ガイドベーン

ガイドベーンアーム ＳＳ４００

ＳＣＳ６

ＳＳ４００
ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ガイドベーンリンク ＳＳ４００

ガイドリング ＳＳ４００

弱点ピン ＳＵＳ４０３

偏芯ピン ＳＵＳ４０３

シートライナ（吸出し管側） ＳＵＳ４１０

シートライナ（発電機側） ＳＵＳ４１０

プロテクトライナ１ ＳＵＳ４０３

プロテクトライナ２ ＳＵＳ４０３

プロテクトライナ３ ＳＵＳ４０３

プロテクトライナ４ ＳＵＳ４０３

ガイドベーンブッシュ

ガイドベーンブッシュ

無給油軸受

無給油軸受

リンクブッシュ 無給油軸受

ガイドリングライナ

ガイドリングアームブッシュ

ガイドリング押え板

無給油軸受

無給油軸受

Ｃ２８０１Ｐ

ガイドベーンパッキン押え ＣＡＣ４０６

ガイドベーンスラスト受 ＣＡＣ４０６

ガイドベーンスラストカラー ＳＵＳ４０３

封水ラビリンスボックス ＣＡＣ４０６

主軸スリーブ ＳＵＳ３０４

水切り ＳＳ４００

封水カバ― ＳＳ４００

パッキン押え Ｃ２８０１Ｐ

１

１

１

１

１

１

１

１

１６

１６

４

１

１

１

１

１

１６

１６

１６

６

１

６

３２

１６

１６

１

１

１

１

１

１

１６

１６

１

１６

ガイドリング摺動部ＳＵＳ

２分割

２分割

２分割

２分割

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

―
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賀祥発電所

水車発電機細密分解点検業務委託

水車組立断面図

ＥＬ．８３．３２０
水車中心

67
0

58
5

※参考図

西伯郡南部町下中谷



mm

　台分
製作 品　　　　　　名 材　質 仕　　　　様 子図面番号

１ ０１ １

事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位

賀祥発電所

　

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

水車ランナ外形図

―

全　10　葉中の内　5

区分

ランナ ＳＣＳ６

１ 台 分

員 数番
号

水車発電機細密分解点検業務委託

※参考図

西伯郡南部町下中谷



mm

事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位

賀祥発電所

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

　入口弁組立図

１

１

１

１

１

ＳＳ４００

Ｓ４５Ｃ

ＳＵＳ４０３

員 数　台分
製作

番
号 品　　　　　　名 材　質 仕　　　　様 子図面番号

１７

１６

１５

１４

１３

１ １２

１１

１０

０９

１ ０８

１ ０７

１ ０６

０５

１ ０４

１ ０３

１ ０２

１ ０１ １

１

１

１

１

１

１

１

ＳＳ４００

ＳＳ４００

１

１

１ 台 分

弁軸（駆動部）

弁体

弁箱

弁軸（従動部）

トルクピン

スプライン固定板

キー

電動サーボ台

パッキンボックス

弁軸メタル

弁体パッキン押え

弁体パッキン

電動サーボモータ

Ｕパッキン

Ｏリング

丸ゴム

丸ゴム１

２

２

２

１

１

２

２

３

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＵＳ４０３

Ｓ４５Ｃ

無給油軸受

ＳＵＳ４１０

ＳＢＲ

ＮＢＲ

ＮＢＲ

ＮＢＲ

ＮＢＲ

φ５

φ５

Ｐ８０

＃５００ＳＰ１　ＳＬ－４６４

シート面ＳＵＳライニング

ＮＯＫ製　ＣＵ０９３９Ｎ３

１

２

区分

水車発電機細密分解点検業務委託

―
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※参考図

西伯郡南部町下中谷



員 数

１６

　台分
製作

番
号 品　　　　　　名 材　質 仕　　　　様 子図面番号

２３

２２

２１

２０

１９

１ １８

１７

１ １６

１ １５

１６ １４

１６ １３

１ １２

１６ １１

１６ １０

０９

１ ０８

１ ０７

１ ０６

１ ０５

１ ０４

１ ０３

１ ０２

１ ０１ １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

８

１２

１

２

２

２

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＵＳ３０４

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＳ４００

Ｓ４５Ｃ

ＳＳ４００

Ｓ４５Ｃ

Ｓ４５Ｃ

Ｓ４５Ｃ

ＳＵＳ４０３

ＳＳ４００

ＳＳ４００

８

１２

１

２

２

２

１

１

１

１

１

１ 台 分

仕 様

サイクロ減速機

形式:ＣＨＨ－６１８０ＤＡ－ＴＬ－６４９

減速比:６４９

過トルク設定値:３４５０Ｎ－ｍ

全ストローク:１０３．７ｍｍ

サーボモーター

形式:ＳＧＭＧＶ－０９ＡＤ６１

定格出力:０．８５ｋＷ

定格トルク:５．３９Ｎ－ｍ

定格電流:６．９Ａ

定格回転速度:１５００ｍｉｎ－１

本図は全閉状態を示します。

記 事

塗 装

エポキシ樹脂系塗料(マンセル５Ｙ７／１)

（本体総重量１０００ｋｇ）

事 業 名

図　　号

位　　置

図　　名

縮　　尺 単　　位 mm

賀祥発電所

令和　７　年度施工

鳥　取　県　企　業　局

　調速機組立図

―
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水車発電機細密分解点検業務委託

区分

重錘　t２５（予備）

重錘　t２５

開度指針

開度銘板

サーボモータ台用調整ライナ

操作アーム抜け止め板

全閉全開ストッパーボルト

サイクロ減速機歯車カバー

カップリング

サイクロ減速機用キー

サイクロ減速機用軸

サイクロ減速機用歯車

ロッキングピン

ロッキング台

操作アーム

サーボモータ台

減速機取付台

開度検出装置

手動開閉装置

中継ボックス

インターロックスイッチ

サーボモータ

サイクロ減速機

Ｗ＝６ｋｇ

Ｗ＝６ｋｇ

三木プーリ製
ＳＦＳ－０８Ｓ

富士電機製
Ｋ２４４ｇＲ－２Ｓ
安川電機製
ＳＧＭＧＶ－０９ＡＤＡ６１
住友重機製
ＣＨＨ－６１０ＤＡ－ＴＬ－６４９

※参考図

西伯郡南部町下中谷


